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Arwos Vand AIS Rapportnr.: AR-22-CG-22053164-01
Forsyningsvejen 2 Batchnr.: EUDKVE-22053164
6200 Aabenraa Kundenr.: CADD16819
Att: R modtager
tt.: Rapportmodtage Modt. dato: 12.06,2022
Provested: arwos Vand A'S - NG - - 1591592 - /4580103080
Udtagningsadrasse: _. @200 Aabenraa
Prevetype: Drikkevand - Gruppe A paramatre
Preveudtagning: 12062022 ki 13:50
Pravetager: Eurofins Miljg Vand A/S PEKY
Analyseperiode: 12.065.2022 - 17.05.2022
Provemasrke: _
Lab prevenr: 835-2022- Enhed Kravvardier ** DL.  Metode )} Urel
S1083862 Min. Max. (")
Farvetal, P{ 5.8 mig Pl 15 1 DS/EN 150 TEET:2012, metode C 15
Turbiditet 005 FMU 1 0.05  DSEN IS0 To27-1: 2016 15
Mikroblologi
Coliforme baklaerier 37°C =1 PPMA Q0 mi i.m. 1 150 8308-2:2012 A p2s"
Escherichia ool =3 MFPM00 mi im. 1 150 B308-2:201 2 A 025"
Kirntal vad 22°C K3 CFUml 204 1 13062221999 LA
Metaller
Jam (Fa) = 001 migd 0.2 0.01 Sh 3120 ICP-0ES A 20
Oplysninger fra pravelager
Akkredilerel prevelagning Ja DS 130 5667-5,M3T-Drikkevand. Ma
rH T pH T 8.5 DSEN IS0 105232012
Pravetagning efter flush Udfert 0S50 19458,05 IS0 5667-5,MST-L
‘Wanditemperatur 109 e DS/EN 150 184 58:2006
Ledningsevne ved 20°C 520 pEicm 2500 15 DSEN 278882003 (ved 20°C)
Pravens lugl Ingen * Organclaptisk
Pravens smag Marmal * Organcleatisk
Underleverandar:
A Buroding Milie A5 (D5 EM ISONEC 1TD2E DANAK 168)
De angivne kravvaardiar ar vejledende, da pravan er udlaget efter flush {gennamskyining).
Resultaterne overholder kravveerdiemne | Miljeministeriets bek.nr. 2381 af 26. november 2021 [Drikkevandsbekendigerelsen).
Kopi til:
Aabenraa Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skelbaskve] 2, 6200 Aabenraa
17.05.2022
Kundecenter Eurofins Milja Vand A'S
TIF: 70224256 Kundecanter
Rentvandi@eurofins.dk
Teqnlorklaring:
<; mingra ed "¥ Ikks omfatiet 5f akkreditenngen
= slere end Lp.o ikke pévist
& irgen paramele ar pavis i ikke maledig
DL Detekbionsgreense &) udfart af undedaverandar
Urad (%) Exspanderede relstive malsusikkerhed med desningsfaktor Z, For resuliabar pa detekdionsgrasnseniveau kan usikkerhaden vaere siorme end oplyst pé rapporten
2y Usikkersheder pa mikrohinlogiske parametre angives som Ingarimernt standerdafvigeise
"j. MII_IEi"l'lI'}e'ETEfIE‘H- bt 2361 af 26, novernbear 2021 tDﬂkkewan:at-emM‘.gureiaen:l. Sida 9 a1

Prevningsresultaterne galder wdolukkende for de{n] undersegte prave{r).
Rapporten ma ikke gengives, undlagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skiifllige godkendelas.



