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Analyserapport
Pravested: Arwos Vand A'S - . '=cningsnet - 182192 - /4530103085
Udtagningsadresse: [N . 5200 Aabenraa
Pravetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Preveudtagning: 16.11.2021 kL 09:05
Provetager: Eurcfins Miljg Vand A5 PEKY
Analyseperiode: 16.11.2021 - 20.11.2021
Prevemarke: -
Lab pravenr: 835-2021- Enhed Kravvaerdier ** DL. Metode o} Urel
40474288 Min. Max. (%)
Farvelal. P1 4.8 mig P 15 1 DS/EM 150 TEET:2012, meloda C 15
Turhiditet 010 FrL 1 0.05 DS/EN IS0 T027-1; 20146 15
Mikrobiologi
Califorme Daklerer 3770 =1 PAEMA 00 mi L, 1 150 9308-2:2012 025"
Escherichia coli =1 FAFPMIA00 mi im, 1 152 B308-2:2012 0.28%
Kimial ved 22°C 3 CFUmI 200 1 18062221998 0,15
Meataller
Jermn {Fa) = [ mgh 0.2 0.1 S 3120 HCP-DES 20
Oplysninger fra prevelager
Akkrediteret prevetagning Ja D5 150 5567-5 MET-Drikkevand, Mai
pH T8 pH T &5 DS/EM 150 10523:2012 A
Pravetagning efier flush Udfert 05 150 1945205 IS0 8667-5, MST-[ A
Vandlemperatu 134 'C DSEN 150 1545820046 A
Ladningsawne ved 20°C 510 pSiom 2504 15 DEEMN 278882003 (ved 20°C) A
Pravens lugt Ingen T Organoleatisk A
Fravens smag MNomal * Organoleptisk A
Underleverander:
A Eursfis Milss Vand A0S (DS EN ISOUAES 17025 DANAK 555)
De angivne kravvardier er vejledende, da proven er udtaget efter flush {gennemskyining).
Resultaterne overholder kravverdieme | Miljgministeriets bek,nr, 1110 af 30, maj 2021 (Drikkevandsbekendigarslsen)
Kopi til:
Aabenraa Kommune, Kopimodiager drikkevand, Skelbakve) 2, G200 Aabenraa
200112021
Kundecentsr Eurofins Milip A5
TIF: 70224256 Kundecanter
Rentvandi@eurofins. dk
Tegntorklaring:
<; mingra ed "¥ Ikks omfatiet 5f akkreditenngen
= slere end Lp.o ikke pévist
& irgen paramele ar pavis i ikke maledig
DL Detekbionsgreense &) udfart af undedaverandar
Urg! 1%y Ekspanderade relstive malausiskerhad med desningsfakior 2, For resullatar pa deteklionsgrasnsenivaau kan usikkerheden vaere stome end oplyst pa rapporten
2y Usikkersheder pa mikrohinlogiske parametre angives som Ingarimernt standerdafvigeise
1 Miljermdrsteriels bekonr. 1110 af 32 mal 2021 (Drikkevandsbexendigarelsen). Sida 1 af 1

Prevningsresultaterne galder wdplukkende for de{n] undersegte prave{r).
Rapporten ma ikke gengives, undlagen i sin helhed, uden provningslaboratoriets skifllige godkendelas.



