. Eurofins Miljg A/S
e u rOfI n S Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Arwos Vand A/S Rapportnr.: AR-21-CA-21109302-01
Forsyningsvejen 2 Batchnr.: EUDKVE-21109302
6200 Aabenraa Kundenr.: CA0016819
Aft.; Rappertmodtager Modit. dato: 28.09.2021
Provested: Farversmglle Vandveerk - Afgang Vandveerk - 119598 - /4580102800
Udtagningsadresse:
Provetype: Drikkevand - Andet
Pregveudtagning: 28.09.2021 kl. 13:40
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 28.09.2021 - 05.10.2021
Provemaerke: Afg vv. Faversmglle
Lab prevenr: 835-2021- Enhed Kravveerdier ** DL. Metode ) Urel
8097434 Min. Max. (%)
PFAS-forbindelser
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 ug/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 yg/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 ug/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.001 ug/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFHxS <0.0003 ug/l 0.0003  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluorhexansulfonsyre)
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 yg/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.0003 ug/l 0.0003 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.0002 ug/l 0.0002 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 yg/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOSA <0.001 ug/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluoroktansulfonamid)
PFNA (Perfluornonansyre) <0.0003 ug/l 0.0003  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 ug/l 0.001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
Sum af PFAS 4 excl. LOQ # DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
Sum PFAS # 0.1 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: B
Prgvetagning efter flush Udfart DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - B
Underleverander:
A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidképing) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)
B: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
De angivne kravveerdier er vejledende, da prgven er udtaget pa vandvaerket efter flush (gennemskylning).
Resultaterne overholder kravveerdierne i Miljgministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtggrelsen).
Kopi til:
Aabenraa Kommune , Kopimodtager drikkevand, Skelbaekvej 2, 6200 Aabenraa
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: sterre end i.p..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist i.m.. ikke malelig
DL: Detektionsgreense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerned med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere stgrre end oplyst pa rapporten.
). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljgministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgarelsen). Side 1 af 2

Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Analyserapport
Provested: Farversmglle Vandveerk - Afgang Vandvaerk - 119598 - /4580102800
Udtagningsadresse:
Provetype: Drikkevand - Andet
Proveudtagning: 28.09.2021 kl. 13:40
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 28.09.2021 - 05.10.2021
Provemaerke: Afg vv. Faversmglle
Lab pregvenr: 835-2021- Enhed Kravverdier ** DL. Metode a) Urel
80974543 Min. Max. (%)
05.10.2021
<\&( & .L;J
Kundecenter . \wvvu;. %’\cw\ Py T
TIf: 70224256 Hanne Ravn Larsen
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: sterre end i.p..  ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.:. ikke malelig
DL: Detektionsgreense m): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere starre end oplyst pa rapporten.

9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljgministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen). Side 2 af 2
Prevningsresultaterne gzlder udelukkende for de(n) undersegte prave(r).

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



