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2 DANAK

TEST Reg.No. 555

Eurofins Milj@ Vand A/S

Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark

Telefon: 7022 4256

CVR/VAT: DK-29822980

Arwos Vand A/S Rapportnr.: AR-22-CG-22056721-01
Forsyningsvejen 2 Batchnr.: EUDKVE-22056721
6200 Aabenraa Kundenr.: CA0016819
Att.: Rapportmodtager Modt. dato: 23.05.2022
Provested: Farversmalle Vandvaerk - Afgang Vandvaerk - 119598 - /4580102800
Udtagningsadresse: 6200 Aabenraa
Prevetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
Preveudtagning: 23.05.2022 KkI. 08:38
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 23.05.2022 - 31.05.2022
Prevemaerke: Afg. Faversmelle vv.
Lab prevenr: 835-2022- Enhed Kravvardier ** DL. Metode a) Urel
81083068 Min. Max. (%)
PFAS-forbindelser
PFHxS <0.0001 uall 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
(Perfluorhexansulfonsyre)
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.0001 pall 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.0001 pafl 0.0001  DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
PFMNA (Perfluornonansyre) <0.0001 pall 0.0001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A 40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og # pgll 0.002 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS A
PFHxS
Oplysninger fra provetager
Akkrediteret prevetagning Ja DS IS0 5667-5 MST-Drikkevand. Mai
Pravetagning efter flush Udfert DS IS0 19458,DS 1S0O 5667-5,MST-L

Underleverander:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidkoping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

De angivne kravveerdier er vejledende, da preven er udtaget pa vandvaerket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravvaerdierne i Miljgministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen).

Kopi til:

Aabenraa Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skelbaekvej 2, 6200 Aabenraa

Tegnforklaring:
<! mindre end

=: sterre end
#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgranse

Kundecenter
TIf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
ip.:  ikke pavist

i.m.:  ikke malelig

). udfert af underleverander

31.05.2022

Eurofins Milje Vand A/S
Kundecenter

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med dakningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgrasnseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.
7): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljgministeriets bek.nr, 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgerelsen).
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